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Spett.le
PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Tutela dell’Ambiente

’/' Piazza Resistenza, 34
51100 Pistoia

c.a. Luca Gentilini

IA DI PISTOIA
mr?%{m%mmw DECENTRATO igitpt‘_ll_e
10 GIU, 2009 Dipartimento Provinciale Pistoia
Via Baroni, 18
N.g44¢¢ |4 51100 PISTOIA

c.a. Dott.ssa Serena Perissi

Montale, 10 Giugno 2009

N. NS RIF: 090610_LT_ Provincia PT_Trasmissione Report Maggio 2009

Oggetto: Impianto smaltimento rifiuti di Montale (PT) — A.LA. Ordinanza 2069 del 30.10.2007; A.LA.
Ordinanza 2289 del 25.11.2008; A.L-A. Ordinanza 892 del 29.04.2009; Report del mese di Maggio
20009.

In riferimento alle prescrizioni richieste dalle ordinanze in oggetto alleghiamo alla presente la seguente

documentazione:

1. Copia del certificato di analisi effettuate dalla societa Ecol Studio S.r.l. sui carboni attivi forniti dalla
ditta Norit Italia in data 06.05.2009 e in data 22.05.2009.

2. Dati delle medie giornaliere relative al mese di Maggio 2009 dei misuratori in continuo e delle
emissioni.

3. Risultati dei campionamenti alle emissioni in atmosfera (microinquinanti e macroinquinanti) delle
Linee 1 e 3 esequiti nei giorni 14 e 15 Maggio 2009.

4. Report mensile del quantitativo dei carboni attivi effettivamente immessi su ciascuna linea.

5. Supporto informatico dei dati.

Inoltre si comunica che, in riferimento all'ordinanza 892 del 29.04.2009 abbiamo provveduto:

« Ad instaliare un sistema di conservazione delle fiale del campionatore in continuo AMESA,
posizionato allinterno del locale alla base del camino. A tale sistema sara sempre garantita
I'alimentazione di corrente elettrica ;
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* Ad aggiomnare il software per la gestione dell‘archiviazione dei dati storici dei flussi del carbone
attivo per un periodo di archiviazione di 70 giorni.

Con l'occasione si porgono
Cordiali saluti.

IL RES ABIL NT|
Ing/ Gi i
——
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1 REPORT MENSILE TERMOVALORIZZATORE DI MONTALE

In data 30/10/2007, & stata rilasciata I'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi
del D. Lgs. 59/2005, alla ditta CIS s.r.l. per limpianto di termovalorizzazione con
potenzialita nominale pari a 120 t/g, ubicato nel Comune di Montale, via W. Tobagi
16, con ordinanza n. 2069, Prot. 135066.

In data 25/11/2008, & stata rilasciata I'Autorizzazione Integrata Ambientale sempre ai
sensi del D. Lgs. 59/2005, per limpianto di termovalorizzazione con potenzialita
nominale pari a 150 t/g, con ordinanza n. 2289, Prot. 212837.

In data 29/04/2009, con Ordinanza n. 892, Prot. 68063, sono state volturate
I'Ordinanza n. 2069 del 30/10/2007 e I'Ordinanza n. 2289 del 25/11/2008, rilasciate
alla soc. CIS s.rl, alla soc. Associazione Temporanea di Imprese A.T.l. Ladurner
S.p.A. — Hafner S.p.A. con capogruppo la Societa Ladurner S.p A.

La soc. Associazione Temporanea di Imprese A.T.l. Ladurner S.p.A. — Hafner S.p.A.
€ autorizzata quindi alla gestione globale dellimpianto di termovalorizzazione di
Montale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nellex ATO n.5 ora
ricompreso nelllATO Toscana Centro Nord.

Fatte salve le esigenze di smaltimento dellATO e quanto previsto dal Piano
interprovinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la ditta & autorizzata:

= allo smaltimento delle tipologie di rifiuto speciali non pericolosi prodotti anche
fuori del’ATO e appartenenti alle seguenti classi (CER) comunque compatibili con il
processo di incenerimento: 020000, 030000, 040000, 070000, 080000, 120000,
150000, 160000, 170000, 180000, 190000;

= allo smaltimento dei ROT, farmaci scaduti e sostanze stupefacenti prodotti
anche fuori dellATO.

I quantitativi massimi smaltibili nell'impianto non possono superare le 150 t/g.
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Nella presente relazione sono riportati tutti gli elementi necessari per una valutazione
globale dellandamento dellimpianto sia sotto il profilo emissivo, sia sotto il profilo
impiantistico.

Nello specifico a riguardo delle emissioni vengono riportati:

* Analisi dei monitoraggi in continuo effettuato tramite il sistema SMCE
relativamente alle medie giornaliere.

* Risultati delle analisi effettuate sui carboni attivi.

* Risultati dei campionamenti alle emissioni in atmosfera (microinquinanti e

macroinquinanti) delle Linee 1 e 3 eseguiti nei giorni 14 e 15 Maggio 2009.

Relativamente allandamento dell'impianto sotto il profilo impiantistico vengono
riportati:
=  Valori portata carboni attivi rilevata dalla nuova strumentazione installata “solid-
flow”,

=  Manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate durante i “Fermo impianto”.

2 ANALISI DEL MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE
EMISSIONI

In allegato si riporta una tabella riportante le analisi del monitoraggio in continuo
effettuato tramite il sistema SMCE relativamente alle medie giornaliere. Come si puo
osservare per ciascun parametro non & stato superato il valore limite previsto dalla

normativa, relativamente alle medie giornaliere.

3 CARBONIATTIVI

In allegato si riporta il valore della portata dei carboni attivi utilizzati per ciascuna
linea, rilevata dal Sistema radar Solidflow ed i rapporti di prova, rilasciati dal
laboratorio Ecol Studio s.rl., relativamente alle analisi effettuate sui carboni attivi
forniti dalla ditta Norit ltalia in data 6 Maggio 2009 e in data 22 Maggio 2009.
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4 CAMPIONAMENTO IN DISCONTINUO ALLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA

In allegato si riportano i risultati dei campionamenti alle emissioni in atmosfera
(microinquinanti e macroinquinanti) delle Linee 1 e 3 eseguiti nei giorni 14 e 15 Maggio
2009, eseguiti dal laboratorio Ecol Studio s.r.l. La determinazione dei parametri PCDD,
PCDF e IPA sono stati determinati dal laboratorio SYNDIAL S.p.a. di Ferrara, mentre le
analisi di tutti gli altri parametri oggetto del campionamento sono state effettuate presso lo

stesso laboratorio Ecol Studio s.r.l.

5 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
SULL’IMPIANTO

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva riportante le date in cui l'impianto & stato
fermato, le ore di fermo impianto, il motivo e la tipologia dellintervento efo delle

manutenzioni effettuate.
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DATA ED ORA DURATA
TIPOLOGIA MOTIVO E TIPOLOGIA DELLINTERVENTO E/O DELLA DELLA DATA ED ORA DELLA
DELL'IMPIANTO MANUTENZIONE INTERRUZIONE [PEL RIPRISTINO FER:)IIQ;A IN
Fermata linea 3 |Durante la fermata é stata pulita la presa
fumi (uscita forno) ed é stata ottimizzata la LINEA 3: LINEA 3: 89,30
posizione degli air schock 01-05-09 05-05-09
ORE 16,30 | ORE 10,00
Avviamento lineg Era ferma dal giorno 28.04.2009 alle ore
2 10,30 LINEA 2: 135,30
04-05-09
ORE 2,00
Fermata linea 3 |Problema sistema alimentazione rifiuti LINEA 3 LINEA 3 0,30
06-05-09 06-05-09
ORE 10,30 | ORE 11,00
Fermata linea 3 |Problema sistema alimentazione rifiuti LINEA 3 LINEA 3 0,30
07-05-09 07-05-09
ORE 08,30 | ORE 09,00
Fermata linea 1 |Per manutenzione ordinaria e straordinaria.
Durante la fermata & stato sostituito il LINEA 1 LINEA 1 26,30
pistone di alimento e d é stato controllato e 07-05-09 08-05-09
pulito: presa fumi, ingresso camera di post | ORE 18,00 | ORE 20,30
combustione e caldaia, scambiatore di
calore, elettrofiltro, filtro a maniche, macina
bicarbonato, controllo sistema carboni attivi
Fermata linea 2 |Per inizio lavori di ristrutturazione
LINEA 2 Al termine
10-05-09 | dei lavori di
ORE 13,30 |ristrutturazio
ne
Fermata linea 3 |Problema sistema alimentazione rifiuti LINEA 3 LINEA 3 2,0
08-05-09 08-05-09
ORE 18,30 | ORE 20,30
Fermata linea 3 |Problemi al bruciatore CPC LINEA 3 LINEA 3 0,30
11-05-09 11-05-09
ORE 03,00 | ORE 03,30
Fermata linea 3 |Problemi al bruciatore CPC LINEA 3 LINEA 3 0,30
11-05-09 11-05-09
ORE 08,30 | ORE 09,00
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TIPOLOGIA MOTIVO E TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E/0 DELLA | PATAEDORA | para £p ORA PELA
DELL'IMPIANTO MANUTENZIONE INTERRUZIONE [PEL RIPRISTINO FERgQZA IN
Fermata linea 3 |Problemi al bruciatore CPC LINEA 3 LINEA 3 0,30
11-05-09 11-05-09
ORE 11,30 [ ORE 12,00
Fermata linea 3 |Problemi al bruciatore CPC LINEA 3 LINEA 3 1,00
11-05-09 11-05-09
ORE 12,30 | ORE 13,30
Fermata linea 3 |Problemi al bruciatore CPC LINEA 3 LINEA 3 0,30
11-05-09 11-05-09
ORE 17,00 | ORE 17,30
Fermata linea 3 |Problemi al bruciatore CPC LINEA 3 LINEA 3 0,30
11-05-09 11-05-09
ORE 21,30 | ORE 22,00
Fermata linea 3 |Problemi al bruciatore CPC LINEA 3 LINEA 3 0,30
11-05-09 11-05-09
ORE 23,30 | ORE 24,00
Fermata linea 3 |Problemi al bruciatore CPC LINEA 3 LINEA 3 0,30
12-05-09 12-05-09
ORE 02,30 | ORE 03,00
Fermata linea 3 |Problemi al bruciatore CPC LINEA 3 LINEA 3 0,30
12-05-09 12-05-09
ORE 05,00 | ORE 05,30
Fermata linea 3 |Problemi al bruciatore CPC LINEA 3 LINEA 3 0,30
12-05-09 12-05-09
ORE 08,00 | ORE 08,30
Fermata linea 3 [Problemi al bruciatore CPC LINEA 3 LINEA 3 0,30
12-05-09 12-05-09
ORE 11,30 | ORE 12,00
Fermata linea 3 |Problemi al bruciatore CPC LINEA 3 LINEA 3 0,30
12-05-09 12-05-09
ORE 12,30 | ORE 13,00
Fermata linea 3 |Per pulizia presa fumi (uscita forno, raccordo
di collegamento con camera di post LINEA 3 LINEA 3 4,00
combustione) 19-05-09 19-05-09
ORE 15,30 | ORE 19,30
Fermata linea 3 |[Pulizia presa fumi LINEA 3 LINEA 3 4,00
21-05-09 21-05-09
ORE 01,00 | ORE 05,00
Fermata linea 3 |Problemi al bruciatore CPC LINEA 3 LINEA 3 1,30
21-05-09 21-05-09
ORE 16,00 | ORE 17,30
Fermata linea 1 |[Pulizia presa fumi LINEA 1 LINEA 1 2,30
22-05-09 22-05-09
ORE 10,00 | ORE 12,30

)
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Fermata linea 3 |Problemi al bruciatore CPC LINEA 3 LINEA 3 0,30
23-05-09 23-05-09
ORE 16,30 | ORE 17,00
Fermata linea 3 |Per manutenzione ordinaria e straordinaria.
Durante la fermata é stata pulita la presa LINEA 3 LINEA 3 96,30
fumi, la camera di post combustione, & stata| 24-05-09 28-05-09
modificata la posizione degli air shock, sono| ORE 18,00 | ORE 18,30
state riparate la culla del forno e la porta
della tramoggia; sono stati sostituiti i fondi
del nastro trasportatore scorie, & stato
riparato I'elevatore scorie ed & stato
sostituito il motore di traslazione del carrello
del carroponte.
Fermata linea 1 |Per manutenzione ordinaria e straordinaria.
Durante la fermata é stato pulito il forno, la LINEA 1 LINEA 1 62,00
presa fumi, 'ingresso della camera di post 26-05-09 28-05-09
combustione, il condotto di ingresso in ORE 3,00 | ORE 17,00
caldaia, la sonda ossigeno, lo scambiatore,
¢ stata controllata la macina del bicarbonato;
sono stati sostituiti i fondi del nastro
trasportatore scorie, € stato riparato
I'elevatore scorie ed é stato sostituito il
motore di traslazione del carrello del
carroponte.
Fermata linea 3 |Problemi al bruciatore CPC LINEA 3 LINEA 3 0,30
29-05-09 29-05-09
ORE 10,00 | ORE 10,30
Fermata linea 3 |Problemi al bruciatore CPC LINEA 3 LINEA 3 2,00
29-05-09 29-05-09
ORE 15,00 | ORE 17,00
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RAPPORTO DI PROVA DELLE ANALISI SUI CARBONI
ATTIVI EFFETTUATE DAL LABORATORIO
ECOLSTUDIO



R di
| 2901993001 J

Descrizione: Carbone attivo fornito in data 06/05/09 dalta Ditta Norit Spettabile:
italia LADURNER S.p.A. - AG
ZONA INDUSTRIALE, 11
39011 LANA D'ADIGE (82)
Accettazione: 2901993 Itatia

Data Prelievo: 06-mag-09
Data Arrivo Camp.: 06-mag-09 Data Inizio Prova: 06-mag-09
Data Rapp. Prova:  14.mag-09 Data Fine Prova: 44 -mag-09

Luogo Prelicvo: clo termovalorizzatore di Montale (PT)
Prelcvatore: a cura def cliente
Mod Campionam.. SO 8213:1986 p.5.6.4.1

Prova Metodo um Risultato Lim.Max.
Indice di iodio CEFIC Methodes de controle d'evalyation des 752
charbons actifs 1989 par 2.3
Umidita CEFIC Methodes de controle d'evaluation des % 1
charbons actifs 1989 par 3.2
Ceneri CEFIC Methodes de cantrole d'evaluation des Y%s.s. 9
- charbons actifs 1989 par 3.3
Densita apparente CEFIC Methodes de controle d'evaluation des kg/m*s.s 435
charbons actifs 1989 par 1,1
# presente rapporto NON pud essete ! parzi salvo app ione scritta det lab
{ risultaG riportati suf p fapporto figuardana il soko campione sottop > 8 prova

It Coordinatore di SettorefArea

Pagina I\l

ECOL STUDIO S.R.L. - LABORATORIO ANALISI - QUALITA - SICUREZZA - AMBIENTE - FORMAZIONE
VIA DEI BICHt, 293 - 565100 LUCCA {ITALIA) - TEL. +39 0583.40011 - FAX +39 0583.400300
www.ecolstudio.com - info@eccolstudio.com
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ovans | 2902277-001 |

Carbone attive fornito in data 22/05/09 dalia Ditta Norit

Descrizione:

Accettazione:
Data Prelievo:
Data Amvo Camp..

Data Rapp. Prova:

Luogo Prclievo;

italia

2902277

22-mag-08
22-mag-09
27-mag-09

Data Inizio Prova:  22-mag-09

Data Fine Prova: ~ 25-mag-09

clo termovalorizzatore di Montate (PT)

Spettabile:

LADURNER S.p.A. - AG
ZONA INDUSTRIALE, 11
39011 LANA D'ADIGE (B2)
italia

Prefevatore: a cura del cliente
Mod.Campionam.:  1SO 8213:1986 p.5.6.4.1
Prova Metodo um Risultato Lim.Max.
Indice di iodio CEFIC Methodes de controle d'evaluation des 858
charbons actifs 1989 par 2.3
Umidita CEFIC Methodes de controle d'evaluation des % 09
charbons actifs 1988 par 3.2
Ceneri CEFIC Methodes de controle d'evaluation des % s.s. 6,3
charbons actifs 1989 par 3.3
Densita apparente CEFIC Methodes de controle d'evaluation des kg/m*s.s 444

charbons actifs 1989 par 1,1

1l presente rapporto NON puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del taboratorio.
I risuttati riportati sul presente rapporto figuardano il solo campione sottoposto a prova.

it Coordinatore di Settore/Area
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REGISTRO DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO IN
CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
RELATIVAMENTE ALLE MEDIE GIORNALIERE
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CAMPIONAMENTO IN DISCONTINUO ALLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA
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RAPPORTO DI PROVA
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo Ufficiale

Luogo del prelievo: impianto di Montale (PT) Emissione: Linea 1
0, di riferimento (%): 11 Ossigeno misurato (%): 15,2

Caratterizzazione fisica
metodo: UNI 10169:2001

Diametro al punto di prelievo (m): 1 Area della sezione (m?): 0,785
Temperatura effluente (°C): 159 Pressione atmosferica (kPa): 101,3
Velocita media effluente (my/s): 10,8 Portata normalizzata (Nm3/h): 19300
Umidita effluente (%): 12,6 Portata normalizzata secca (Nm’/h): 16900

Gas di combustione
metodo di prova: UNT EN 15058:2006 {CO); UNI 10878:2000 (NG,); UNI 14789:2006 (O,); UNI 10393:1995 (50,)

Descrizione u.m. 1° prelievo 2° prelievo 3° prelievo media dev. std. lirnite

Data prelievo 14/05/2009  {14/05/2009  [14/05/2009

Data fine prova 26/05/2009  126/05/2009  |26/05/2009

Ora start  stop 1400  14.30{14.30 15.00{15.00 15.30

Durata effettiva min 30 30 30

0, % 15,2 15,2 15,1 15,2 0,1

Co, % 4,8 4,8 4,9 4,8 0,1

co 0, fif. mg/Nm?® {9 10 10 10 1 100

NO, come NO, O, rif. Img/Nm® |55 60 63 59 4 400

SO, G, rif. lmg/Nm® |76 47 31 51 23 200

CO g/h 85 101 101 96 9

NO, come NO, a/h 541 592 625 586 42

S0, g/h 744 456 34 501 223 ﬂﬂ i
|

L
{
\:
W presente rapporto NON puo essere fiprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del taboratorio.
trisultati sul presente rapporto riguardano il solo campione sottoposto a prova.
OO STLIBK Rl LABORATORIO ANALISE - QUALITA - SiCy ZA AMBIENTE - FORMAZION

0 s, i
VIA DEI BICH! 263 - 55100 LUCCA (ITALIA) - TEL. +32 058
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Materiale Particellare Totale (M.P.T.)
metodo di prova: UNI EN 13284-1:2003

Descrizione u.m. 1° prelievo 2° prelievo 3° prelievo media dev. std. llimite
Data prelievo 14/05/2009  |14/05/2009 14/05/2009
Data fine prova 26/05/2009  {26/05/2009  |26/05/2009

ra start  stop 11.04  12.04§12.15 13.15]14.20 1520
Durata effettiva min 60 60 60
Diametro ugetio mm S 5 S
Volume campionato Nm? 0,438 0,431 0,421
Flusso aspirazione I/min 8,3 8,2 8
M.P.T. O, rif. mg/Nm* {0,4 0,4 0,41 0,4 0,01 30
M.P.T. afh 3,86 3,92 4,01 3,93 0,08

,.
e

1l presente rapporto NON pud essere fiprodotto parzialmente saivo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati sul presente rappotto riguardano il solo campione sottoposto a prova.
LCOL STUDIO S R - LABORATORIO ANALISI - GUALITA - SICUREZ /A - AN INTE - PORMAZIONE
VIA DEI BICH!I, 292 - 35100 LUCCA OTALIAY - TEL. +39 0582.4001%11 - FAX +29 0583.4020300
www.ecolstudic.com - info@ecolsiudic.com
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Metalli

metodo di prova: EPA 29 2000
Descrizione u.m. 1° prefievo 2° prelievo 3° prelievo media dev. std. limite
Data prelievo 14/05/2009  {14/05/2009  {14/05/2009
Data fine prova 26/05/2009  |26/05/2009  }26/05/2009
Ora start stop 11.04  12.04{12.15 13.15/14.20 15.20
Durata effettiva min 60 60 60
Diametro ugello mm 5 5 S
Volume campionato Nm® 0,438 0,431 0,421
Flusso aspirazione Ifmin 8,3 8,2 8
Antimonio (Sb) O, rif. Img/Nm® |< 0,0098 <001 <0,0102 <0,01 n.d.
Arsenico (As) 0, df. Img/Nm® |< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 nd.
Cadmio (Cd) O, rif. Img/Nm® 10,0039 0,004 0,0041 0,004 0,0001
Cobalto (Co) O, fif. |mg/Nm® |< 0,0098 < 0,01 < 0,0102 < 0,01 n.d.
Cromo (Cr) 0, rif. Img/Nm® |< 0,0098 < 0,01 < 0,0102 <0,01 n.d.
Manganese (Mn) O, rif. Img/nm® {< 0,0098 < 0,01 <(,0102 <0,01 n.d.
Nichel (Ni) O, rif. Img/Nm® {< 0,0098 <0,01 < 0,0102 < 0,01 n.d.
Piombo (Pb) O, rif. {mg/Nm® ]0,0098 0,026 0,0082 0,0147 0,0098
Rame (Cu) O, rif. Img/Nm® {< 0,0098 < 0,01 < 0,0102 < 0,01 n.d.
Tallio (T1) O, rif. mg/Nm* {< 0,0098 < 0,01 < 0,0102 < 0,01 nd.
Vanadio (V) O, 1if. Img/Nm® |< 0,0098 < 0,01 < 0,0102 < 0,01 nd.
Mercurio (Hg) O, rif. fmg/Nm® ]0,0048 0,0043 0,0029 0,004 0,001 0,05
Mercurio (Hg) o/h 0,0471 0,0422 0,0288 0,0394 0,0095
(Gd+m) O wif. fmg/Nm® 10,0088 0,009 0,0092 0,009 0,0002 0,05
(Cd+T) g/h 0,08685 0,0882 0,0903 0,0885 0,0017
(Sb+AS+Po+Cr+Co+
+Cu+MA+Ni+V) O, dif. Imo/Nm® [0,0446 0,0615 0,0444 0,0502 0,0098 0,5
(Sb+As+Pb+Cr+Co+
+Cu+Mn+Ni+V) arh 0,43905 0,6028 0,4367 0,4929 0,0952

It presente rapporto NON pud essere riprodotio parzizimente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati sul presente rapporto riguardano il soio campione sottoposto a prova.

m o
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Acido Cloridrico (HCI), Acido Fluoridrico (HF),

Acido Bromidrico (HBr), Anidride Fosforica (P,0s)
metodo di prova: D.M. 25/08/2000 all. 2

Descrizione u.m. 1° prelievo 2° prelievo 3° prelievo media dev. std. limite
Data prelievo 14/05/2009  114/05/2009  |14/05/2009
Data fine prova 26/05/2009  |26/05/2009  {26/05/2009
Ora start  stop 1117 121741221 1321|1431 15.31
Durata effettiva min 60 60 60
Volume campionato Nm® 0,0528 0,051 0,0508
Flusso aspirazione {/min 1 10,9 0,9
HCl O, rif. mg/Nm® 1,7 2,1 16 18 0,3 60
HF O, nif. mg/Nm® 10,7 0,5 0,5 0,6 0,1 4
HBr O, df. mg/Nm® |< 0,2 <0,2 <02 <Q,2 n.d.
PO, O, rif. mg/Nm® |< 03 <03 <03 <03 n.d.
HCl a/h 16,9 20,3 15,2 17,5 2,6
HF a/h 6,8 5.1 5,1 5,7 1
HBr a/h <1,7 <17 <17 <17 n.d.
Py0Os a/h <34 <34 <34 <34 n.d.
Carbonio organico totale

metodo di prova: UNI EN 12619:2002
Descrizione u.m. 1° prelievo 2° prelievo 3° prelievo media dev. std. limite
Data prelievo 14/05/2009  {14/05/2009  |14/05/2009
Data fine prova 26/05/2009  126/05/2009  {26/05/2009
Ora start stop 1140 12.40{12.40 13.40{13.40 14.40
Durata effettiva min 60 60 60
COT O, rif. mg/Nm?® 1,9 14 0,5 1,3 0,7 20
coT g/h 18,6 13,5 5.1 124 6,8

I presente rapporto NON pud essere riprodotto parzialmente saivo approvaziore scritta de! laboratorio.
I risuttati sul presente rapporio riguardano il solo campione sottoposto a prova.

ECOL STUDIO S R

ViA DEY BICHKH!. 293 -
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Policlorodibenzodiossine (PCDD); Policlorodibenzofurani (PCDF); Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Descrizione u.m, Risultato Fattori TE  {Limite Metodo di prova
Data prelievo 14/05/2009
Data fine prova 26/05/2009
Ora start  stop 9.27 17.27
Durata effettiva min 480
Diametro ugello mm 5
Volume campionato Nm® 3,623
{Flusso aspirazione i/min j8,6
2.3.7.8 TCOD ng/Nm®  |<0,0006 1 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.7.8. PeCDD ng/Nm®  |<0,0008 0,5 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.4.7.8. HxCDD ng/Nm® |<0,0019 0,1 UNI €N 1948-1-2-3:2006
1.2.3.6.7.8. HxCDD ng/Nm®  |0,005 0,1 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.7.8.9. HxCDD ng/Nm3 < 0,0019 0,1 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.4.6.7.8. HpCDD ng/Nm® 10,032 0,01 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.34.6.7.8.9. OCDD ng/Nm® 0,037 0,001 UNI EN 1948-1-2-3:2006
2.3.7.8 TCDF ng/Nm®  |<0,0007 0,1 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.7.8. PeCDF ng/Nm®  |<0,0004 0,05 UNI EN 1948-1-2-3:2006
2.3.4.7.8. PeCDF ng/Nm* 10,0016 0,5 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.4.7.8. HxCDF /Nm®  |<0,0005 0,1 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.6.7.8. HxCDF ng/Nm®>  |<0,0005 0,1 UNI EN 1948-1-2-3:2006
2.3.4.6.7.8. HxCDF ng/Nm®  |<0,0006 0,1 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.7.8.9. HxCDF ng/Nm®  |< 0,0007 0,1 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.4.6.7.8. HpCDF ng/Nm*  [0,0051 0,01 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.4.7.8.9. HpCDF ng/Nm®  |< 0,0004 0,01 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.4.6.7.8.9. OCDF ng/Nm® 0,004 0,001 UNI EN 1948-1-2-3:2006
Somma PCDD+PCDF O, rif. ngTE/Nm®  |0,0044 0,1 {colo
Somma PCDD+PCDF agTE/R 43,33 Calcolo
1PA totali Oy rif. ugm® < 1,309 10 M.U. 825:89
IPA totali mag/h < 12,828 M.U. 825:89

Note: per quanto riguarda i valori di concentrazione dei cangeneri che sono risultati inferiori al valore limite di
quantificazione, facendo riferimento al rapporto ISTISAN 04/15, il contributo di ciascuno af calcolo del

parametro PCDD+PCDF & stato considerato pari alla met3 del fimite di quantificazione stesso.

Il presente rapporto NON pud essere fiprodotto parzialmente salvo approvazione scritta def laboratorio.

DOCHLSTUDIQO S R

- EABORATORIO ANALISH
ViA DET BICH!, 283 -

www.ecolstudico com - inf

CUCCA (ITALLA

- QUALITA -

) - T

| risultati sul presente rapporto riguardano il solo campione sottoposto a prova.
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Bifenilipoliclorurati (PCB)
Descrizione u.m. Risultato Limite Metodo di prova
Data prelievo 14/05/2009
Data fine prova 26/05/2009
Ora start  stop 9.27 17.27
Durata effettiva min 480
Diametro ugello mm 5
Volume campionato Nm? 3,623
Flusso aspirazione i/min 8,6
3,3,4,4-TBC (77) 0, 1if. Ing/Nm® < 0,0028 UNI EN 1948-1-2-4:2006
3,44 5-TBC (81) 0y 7f. |ng/Nm®  }0,1771 UNI EN 1948-1-2-4:2006
2,3,3'4,4'-PeCB (105) O, rif. |ng/Nm®  |{7,1616 UNI EN 1948-1-2-4:2006
2,3,4,4',5-PeCB (114) 0, rif. {ng/Nm®  |547,9066 UNI EN 1948-1-2-4:2006
2',3,4,4',5-PeCB (123) O, rif. Ing/Nm®  }<0,0062 UNI EN 1948-1-2-4:2006
3,3',4,4,5-PeCB (126) 0, if. Ing/Nm®  |<0,0086 UNI EN 1948-1-2-4:2006
2,3',4,4',5-PeCB (118) O fif. |ng/Nm®  |23,82 UNI EN 1948-1-2-4:2006
2,3,3,4,4',5-HxCB (156) O f. Ing/Nm®  |8,0848 UNI EN 1948-1-2-4:2006
2,3,3,4,4',5-HxCB (157) O, rif. |ng/Nm®  |1,1288 UNI EN 1948-1-2-4:2006
2,3'4,4,5,5-HxCB (167) O, rif. Ing/Nm*>  [0,1922 UNI EN 1948-1-2-4:2006
3,3'4,4,5,5'-HxCB (169) 0, rif. Ing/Nm*®  |0,8062 UNI EN 1948-1-2-4:20056
2334455 HoCB(189)  Orif. fng/Nm® |1,1578 UNI EN 1948-1-2-4:2006

Giudizio

In base ai risultati analitici conseguiti, limitatamente ai parametri ricercati, i valori di emissione rientrano nei limiti
previsti dal D. Lgs. n® 133 del 11/05/2005.

I presente rapporte NON pué essere fiprodoito parzialmente saivo approvazione scritta del faboratorio.
I risultati sul presente fapporto siguardano it solo campione sottoposto a prova.
FCOLSTUDIO S RLL - LARORATORIO ANALISI - QUALITA - S
VIA DEI BICHI, 295 - 55100 LUCCA (TALIAY - TE

wyww.ecolistudie com -
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RAPPORTO DI PROVA
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo Ufficiale

Luogo del prelievo: impianto di Montale (PT)
0, di riferimento (%): 11

Emissione: Linea 3
Ossigeno misurato (%): 12,1

Caratterizzazione fisica
metodo: UNT 10169:2001

Diametro al punto di prelievo (m): 0,95
Temperatura effluente (°C): 171
Velocita media effluente (m/s): 13,7
Umidita effluente (%): 16,1

Area della sezione (m?): 0,709

Pressione atmosferica (kPa): 101,3
Portata normalizzata (Nm’/h): 21500
Portata normalizzata secca (Nm’/h): 18000

Gas di combustione
metodo di prova: UNI EN 15058:2006 (CO); UNI 10878:2000 (NO,); UNI 14789:2006 (0); UNI 10393:1995 (S0;)

Descrizione um. 1° prelievo 2° prelievo 3° prelievo media dev. std. Tl'rmite

Data prelievo 15/05/2009  115/05/2009  |15/05/2009

Data fine prova 26/05/2009  {26/05/2009  |26/05/2009

Ora start stop 11.37  1237}12.37 13.37}113.37 14.37

Durata effettiva min 60 60 60

(0% % 12,1 12 12,5 12,2 0,3

CO, % 75 7,5 7,1 74 0,2

CO 0. rif. mg/Nm® |22 23 24 23 1 100

NO come NO, O, fif. {mg/Nm® {27 61 80 56 27 400

S0, 0, fif. Img/Nm® {31 19 2 24 6 200

CO g/h 360 378 360 366 10 /
NO, come NO, ath 432 950 1224 882 407

SO, a/h 504 306 342 384 105 1

!l presente rapporte NON pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta def laboratario.

| risuitati sul presente fapporto figuardana il solo camgpione sottoposto a prova.
ECOL STUDIO SR, - LARORATORIO ANALISI
VIA DE! BICHI. 292 - 55100 LUGCA (ITALYAG -
www.ecolstudio com

1 +39 G583.40011

- info@ecolstudin.com

- FAX +39 {
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Materiale Particellare Totale (M.P.T.)

metodo di prova: UNI EN 13284-1:2003
Descrizione u.m. 1° prelievo 2° prelievo 3° prefievo media dev. std. limite
Data prelievo 15/05/2009  }15/05/2009  {15/05/2009
Data fine prova 26/05/2009  [26/05/2009  |26/05/2009
Ora start  stop 9.32 10.32}11.09  12.09{12.35 14.08
Durata effettiva min 60 60 93
Diametro ugelio mm S 5 5
Volume campionato Nm® 0,571 0,568 0,833
Flusso aspirazione Ifmin 10,5 10,5 10,6
M.P.T. O, rif, mg/Nm® {0,2 0,2 0,13 0,18 0,04 30
M.P.T. g/h 3,15 3,17 2,04 2,79 0,65

Il presente rapporto NON puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta def laboratoric.

| risultati sul presente fapporto riguardano i solo campione sottoposto a prova.
ECOL STUDIO SR - LABORATORIO ANALISE - OUA A
VIA DEI BICHI. 283 - 55100 LUCCA (ITALTAY -

www.ecolstudic. com - info@ecoisiudio.com

- SICUREZZA

A} I8
- +3% 058240011 - FAX +3S 0583 4004350
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Metalli

metodo di prova: EPA 29 2000
Descrizione u.m. 1° prelievo 2° prelievo 3° prelievo media dev. std. limite
Data prelievo 15/05/2009  {15/05/2009  {15/05/2009
Data fine prova 26/05/2009  126/05/2009  |26/05/2009
Orastart stop 932 10321109 12.09{1235 14.08
Durata effettiva min 60 60 93
Diametro ugelio mm 5 S 5
Volume campionato Nm? 0,571 0,568 0,883
Flusso aspirazione i/min 10,5 10,5 10,6
Antimonio (Sb) O, rif. |mg/Nm® {< 0,005 < 0,005 < 0,0032 < 0,0044 nd.
Arsenico (As) O, 1if. mg/Nm? {< 0,0005 < 0,0005 < 0,0003 < 0,0004 n.d.
Cadmio (Cd) Oy 1if. Img/Nm® 0,002 0,002 0,0006 0,0015 0,0008
Cobalto (Co) O, rif. {mg/Nm* }< 0,005 < 0,005 < 0,0032 < 0,0044 nd.
Cromo (Cr) O, rif. tmg/Nm® |< 0,005 < 0,005 < 0,0032 < 0,0044 n.d.
Manganese (Mn) O rif. lmg/nm? {0,005 < 0,005 < 0,0032 < 0,0044 nd.
Nichel (Ni) 0, rif. Img/Nm® |< 0,005 < 0,005 < 0,0032 < 0,0044 nd.
Piombo (Pb) O, fif. Img/Nm® ]0,004 0,003 0,0032 0,0634 0,0005
Rame (Cu) O, rif. Img/Nm?® |< 0,005 < 0,005 < 0,0032 < 0,0044 n.d.
Tatlio (T1) O, rif. Img/Nm® }< 0,005 < 0,005 < 0,0032 < 0,0044 n.d.
Vanadio (V) 0, fif. Jmg/Nm® < 0,005 < 0,005 < 0,0032 < 0,0044 nd.
Mercurio (Hg) O, rif. fmg/Nm® [0,0027 0,0015 < 0,0003 < 0,0015 n.d. 0,05
Mercurio {Hg) a/h C,042 0,0238 < 0,0051 < 0,0236 nd.
(Cd + Ty O, rif. Img/Nm® [0,0045 0,0045 0,0022 0,0037 0,0013 0,05
(Cd+ 1) g/h 0,0709 0,0713 0,0357 0,0593 0,0204
(Sb+As+Pb+Cr+Co+
+Cu+Ma+Ni+V) O fif. fmg/Nm® 10,02425 0,02075 0,01455 0,0199 0,0049 0,5
{Sb+As+Pb+Cr+Co+
+Cu+Mn+Ni+V) g/h 0,38215 0,32865 0,23205 0,3143 09,0761

Il presente rapporto NON pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio
| risultati sul presente rapporto riguardanc il solo ca

ECOL STUDKY S R LABORATORIO ANALIS! - Qi
VIA DEL BICHI. 233 - 55100 LUCCA ("TALIA)Y -
www.ecoistudio.com -
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Adido Cloridrico (HCI), Acido Fluoridrico (HF), Addo Bromidrico (HBr), Anidride Fosforica (P,05)
metode di prova: D.M. 25/08/2000 all. 2

Descrizione w.m. 1° prefievo 2° pretievo 3° prelievo media dev. std. limite
Data prelievo 15/05/2009  §15/05/2009 15/05/2009
Data fine prova 26/05/2009  |26/05/2009 | 26/05/2009
Ora start stop 9.31 1031]11.09  12.09{12.35  14.08
Durata effettiva min 60 60 93
Volume campionato Nm® 0,055 0,0548 06,0794
Flusso aspirazione I/min 1 1 0,9
HA O, rif. mg/Nm> {1,1 1,1 0,8 1 0,2 60
HF O, rif. mg/Nm® |< 0,2 <0,2 0,2 <0,2 nd. 4
HBr O, fif. mg/Ne® |< 0,1 <0,1 <01 <0,1 nd.
PO; O rif. mg/Nm® §{< 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 n.d.
HC a/h i8 18 12,6 16,2 31
HF a/h <3,6 <36 3,6 <36 n.d.
HBr g/h <18 <18 <18 <18 n.d.
P05 afh <36 <36 <36 <36 nd.
Carbonio organico totale

metodo di prova: UNI EN 12619:2002
Descrizione u.m. 1° prelievo 2° prelievo 3° prefievo media dev. std. fimite
Data prelievo 15/05/2009  }15/05/2009  |15/05/2009
Data fine prova 26/05/2009  }26/05/2009  |26/05/2009
Ora start stop 9.32 10.32110.32  11.32}11.32 1232
Durata effettiva min 60 60 &0
Volume campionato Nm?® 1 1 1
Flusso aspirazione }/min 16,7 16,7 16,7
COT O, rif. mg/Nm® {1,9 39 1,3 2,4 1,4 20
CcoT a/h 30,6 61,2 19,8 37,2 21,5

Il presente rapportc NON pud essere riprodotio parzialmente salvo approvazione scritta del faboratorio.
trisultati sul presente rapporto riguardano if solo campione sottoposto a prova.
ECOL STUDIO SR L
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Policlorodibenzodiossine (PCDD); Policlorodibenzofurani (PCDF); Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Descrizione u.m. Risultato Fattori TE  jLimite Metodo di prova
Data prelievo 15/05/2009
Data fine prova 26/05/2009
Ora start  stop 8.20 16.20

- Durata effettiva min 480
Diametro ugelio mm 6
Volume campionato Nm? S,6569
Flusso aspirazione I/min 13,2
2.3.7.8 TCDD ng/Nm®  |< 0,0006 1 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.7.8. PeCDD ng/Nm®  |<0,0007 0,5 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.4.7.8. HxCDD ng/Nm? < 0,0011 0,1 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.6.7.8. HxCOD ng/Nm®  ]0,0026 0,1 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.2.8.5. HxXCDD ng/Nm®  |<0,0012 0,1 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.34.6.7.8. HpCDD ng/Nm3 0,0187 0,01 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.4.6.7.8.9. OCDD ng/Nm*  {0,0205 0,001 UNI €N 1948-1-2-3:2006
2.3.7.8 TCDF ng/Nm®>  |< 0,0009 0,1 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.7.8. PeCDF ng/Nm3 < 06,0008 0,05 UNI EN 1948-1-2-3:2006
2.3.4.7.8. PeCDF ng/Nm3 < 0,0017 0,5 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.4.7.8. HxCDF ng/Nm? < 0,0005 0,1 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.6.7.8. HXCDF ng/Nm®  |< 0,0006 0,1 UNI EN 1948-1-2-3:2006
2.3.4.6.7.8. HxCDF ng/Nm3 < 0,0007 0,1 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.7.8.9. HxCDF ng/Nm® < 0,0008 0,1 UNT EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.4.6.7.8. HpCDF ng/Nm®  [0,0045 0,01 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.4.7.8.9. HpCDF ng/Nm* 10,0056 0,01 UNI EN 1948-1-2-3:2006
1.2.3.4.6.7.8.9. OCDF ng/Nm® 10,0039 0,001 UNI EN 1948-1-2-3:2006
Somma PCOD+PCDF O rif.  |ngTE/Nm® 0,002 0,1 Calcolo \/
Somma PCDD+PCDF ngTE/h 32,08 Calcolo L
IPA totali O, rif. ug/Nm> < 0,5524 10 M.U. 825:89
IPA totali mgfh < 8,750 M.U. 825:89

Note: per quanto riguarda i valori di concentrazione dei congeneri che sono risultati inferiori al valore limite di
quantificazione, facendo riferimento al rapporto ISTISAN 04/15, il contributo di ciascuno al calcolo del

parametro PCDD+PCDF & stato considerato pari alia meta del limite di quantificazione stesso.

H presente rapporto NON pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazicne scritta de! laboratorio.
| risultati sul presente rapporio figuardano il solo campione sottoposte 2 prova.
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Bifenilipolictorurati (PCB)
Descrizione u.m. Risultato Limite Metodo di prova
Data prelievo 15/05/2009
Data fine prova 26/05/2009
Orastart stop 1820 16.20
Durata effettiva min 480
Diametro ugelic mm 6
Volume campionato Nm? 5,6569
Flusso aspirazione {/min 13,2
3,3'4,4-TBC(77) O, rif. Ing/Nm® < 0,001 UNI EN 1948-1-2-4:2006
3,4,4',5-TBC (81) O rif. |ng/Nm® 10,0203 UNI EN 1948-1-2-4:2006
2,3,3',4,4'-PeCB (105) O, rif. fng/Nm®  ]4,1681 UNI EN 1948-1-2-4:2006
2,3,4,4',5-PeCB (114) O, rif. Ing/Nm®>  1354,4314 UNI EN 1948-1-2-4:2006
2,3,4,4',5-PeCB (123) O, dif. Ing/Nm® {0,545 UNI €N 1948-1-2-4:2006
3,3',4,4',5-PeCB (126) O, if. Ing/Nm®  ]0,0203 UNI EN 1948-1-2-4:2006
2,3,4,4',5-PeCB (118) Oy rif. Ing/Nm®  [13,3861 UNI EN 1948-1-2-4:2006
2,3,3,4,4'5-HxCB (156) Oy if. Ing/Nm® 13,5674 UNI EN 1948-1-2-4:2006
2,3,3',4,4',5-HxCB (157) O #if. |ng/Nm®  ]0,5315 UNI EN 1948-1-2-4:2006
2,3,4,4',5,5"-HxCB (167) O, rif. Ing/Nm®  |{1,4373 UNI EN 1948-1-2-4:2006
3,3'4,4',5,5-HxCB (169) O, rif. Ing/Nm®  [0,0041 UNT EN 1948-1-2-4:2006
233A44,55-HpCB (189) O, rif. Ing/Nm®  |0,5484 UNI EN 1948-1-2-4:2006

Giudizio

In base ai risultati analitici conseguiti, limitatamente ai parametri ricercati, i valori di emissione rientrano nei limiti
previsti dal D. Lgs. n°® 133 del 11/05/2005.

’(l Coor; matoredisettore

Il presente rapporto NON pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del taboratorio.
I risultati sul presente rapporto riguardano il solo campione sottoposto a prova.
ECOL STUDIO S.R.i. - LABORATORIO ANALISE - QUALITA - SICUREZZA - AMBIENTE - FORMAZIONE
VIA DEI BICHL. 293 - 55100 LUCCA (ITALIAY - TEL. +3% 0583.40011 - FAX +38 0583.400300
www.ecolstudio.com - info&ecoistudic.com



REGISTRO PORTATA

CARBONI ATTIVI



LINEA 1

DATA ORA__| PORTATA CARBONI (Kg/h) NOTE
01/05/09 | 00.08.07 3,43937
01/05/09 | 01.12.59 3,44313
01/05/09 | 02.17.50 3,42937
01/05/09 | 03.22.42 3,43500
01/05/09 | 04.27.34 3,33125
01/05/09 | 05.32.26 3,25625
01/05/09 | 06.37.18 3,34437
01/05/09 | 07.42.10 3,41313
01/05/09 | 08.47.02 3,28312
01/05/09 | 09.5154 3,34250
01/05/09 | 10.56.46 3,43313
01/05/09 | 12.01.37 3,69500
01/05/09 | 13.06.29 3,58562

01/05/09 | 14.11.21 4,86938
01/05/09 | 15.16.13 4,11688
01/05/09 | 16.21.05 4,01312
01/05/09 | 17.2557 4,01625
01/05/09 | 18.30.49 3,58812
01/05/09 | 19.35.41 3,50938
01/05/09 | 20.40.33 3,31500
01/05/09 | 21.45.25 3,98625
01/05/09 | 22.50.16 3,67062
01/05/09 | 2355.08 344187
02/05/09 | 01.00.00 3,37875
02/05/09 | 02.04.52 3,32000
02/05/09 | 03.09.44 3,26000
02/05/09 | 04.14.36 3,27875
02/05/09 | 05.19.28 3,22688
02/05/09 | 06.24.20 3,21375
02/05/09 | 07.29.12 3,17000
02/05/09 | 08.34.03 3,17875
02/05/09 | 09.3855 3,26312
02/05/09 | 10.43.47 3,38375
02/05/09 | 11.4839 372875
02/05/09 | 125331 3,12750
02/05/09 | 13.58.23 3,65313
02/05/09 | 15.03.15 3,60063
02/05/09 | 16.08.07 3,54500
02/05/09 | 17.12.59 3,08938
02/05/09 | 18.17.50 3,54688
02/05/09 | 19.22.42 3,45000
02/05/09 | 20.27.34 3,34313
'02/05/09 | 21.32.26 3,99000
02/05/09 | 22.37.18 3,50000
02/05/09 | 23.42.10 3,43625
03/05/09 | 00.47.02 3,41937
03/05/09 | 01.5154 3,36063
03/05/09 | 02.56.46 3,31250
03/05/09 | 04.01.37 3,27625
03/05/09 | 05.06.29 3,23813
03/05/09 | 061121 | 3,25125
03/05/09 | 07.16.13 3,25813
03/05/09 | 08.21.05 3,18937
03/05/09 | 09.2557 3,14687
03/05/09 | 10.30.49 3,25375
03/05/09 | 11.35.41 3,53688
03/05/09 | 12.40.33 3,23187
03/05/09 | 13.4525 3,49187
03/05/09 | 14.50.16 3,56875
03/05/09 | 15.55.08 3,35313
03/05/09 | 17.00.00 3,55250
03/05/09 | 18.04.52 3,66875
03/05/09 | 19.09.44 3,37438
03/05/09 | 20.14.36 331938




LINEA 1

DATA ORA | PORTATA CARBONI (Kg/h) NOTE
03/05/09 | 21.19.28 3,96000
03/05/09 | 22.24.20 3,63188
03/05/09 | 23.29.12 3,40438
04/05/09 | 00.34.03 3,39687
04/05/09 | 01.38.55 3,40438
04/05/09 | 02.43.47 3,35063
04/05/09 | 03.48.39 3,32875
04/05/09 | 045331 3,35000
04/05/09 | 055823 3,32312
04/05/09 | 07.03.15 3,29813
04/05/09 | 08.08.07 3,38812
04/05/09 | 09.12.59 3,40000
04/05/09 | 10.17.50 3,49062
04/05/09 | 11.22.42 3,85125
04/05/09 | 12.27.34 3,34875
04/05/09 | 13.32.26 3,85437
04/05/09 | 14.37.18 4,15938
04/05/09 | 15.42.10 3,97937
04/05/09 | 16.47.02 3,75187
04/05/09 | 175154 3,32813
04/05/09 | 18.56.46 3,32500 -
04/05/09 | 20.01.37 3,15438
04/05/09 | 21.06.29 3,85687
04/05/09 | 221121 3,67563
04/05/09 | 23.16.13 3,50125
05/05/09 | 00.21.05 3,42812
05/05/09 | 01.2557 3,48938
05/05/09 | 02.30.49 3,41188
05/05/09 | 033541 3,50062
05/05/09 | 04.40.33 3,42375
05/05/09 | 05.45.25 3,50563
05/05/09 | 06.50.16 3,79813
05/05/09 | 07.55.08 3,79375
05/05/09 | 09.00.00 3,91062
05/05/09 | 10.04.52 3,07312
05/05/09 | 11.09.44 3,24250
05/05/09 | 12.14.36 3,24500
05/05/09 | 13.19.28 3,47125
05/05/09 | 14.24.20 3,80562
05/05/09 | 15.29.12 4,21438
05/05/09 | 16.34.03 4,28687
05/05/09 | 17.3855 5,05062
05/05/09 | 18.43.47 4,83563
05/05/09 | 19.48.39 3,35188
05/05/09 | 205331 3,02000
05/05/09 | 2158.23 3,68062
05/05/09 | 23.03.15 3,40438
06/05/09 | 00.08.07 3,25000
06/05/09 | 01.12.59 3,07312
06/05/09 | 02.17.50 3,94250
06/05/09 | 03.22.42 3,90250
06/05/09 | 04.27.34 3,92188

| 06/05/09 | 05.32.26 3,27375
06/05/09 | 06.37.18 3,54938
06/05/09 | 07.42.10 3,18250
06/05/09 | 08.47.02 3,41000
06/05/09 | 09.5154 3,40125

| 06/05/09 | 10.56.46 3,61375
06/05/09 | 12.01.37 3,94125
06/05/09 | 13.06.29 3,30625
06/05/09 | 14.11.21 3,60250
06/05/09 | 15.16.13 3,53562
06/05/09 | 16.21.05 3,26375

06/05/09 | 17.2557 3,00437




LINEA 1
DATA ORA PORTATA CARBONI (Kg/h) NOTE
06/05/09 | 18.30.49 3,96250
06/05/09 | 19.35.41 3,80437
06/05/09 | 20.40.33 3,78375
06/05/09 | 21.45.25 3,50875
06/05/09 | 22.50.16 3,46250
06/05/09 | 23.55.08 3,41250
07/05/09 | 01.00.00 3,27875 ]
07/05/09 | 02.04.52 3,21250
07/05/09 | 03.09.44 3,17750 ]
07/05/09 | 04.14.36 3,10812
07/05/09 | 05.19.28 3,14563
07/05/09 | 06.24.20 3,15125
07/05/09 | 07.29.12 3,19250
07/05/09 | 08.34.03 3,12500
07/05/09 | 09.38.55 3,12250
07/05/09 | 10.43.47 3,31000
07/05/09 | 11.48.39 355437
07/05/09 | 125331 3,98062
07/05/09 | 13.58.23 3,40750
07/05/09 | 15.03.15 4,05500
07/05/09 | 16.08.07 4,38750
07/05/09 | 17.12.59 458313
07/05/09 | 18.17.50 5,29812
07/05/09 | 19.22.42 3,70750
07/05/09 | 20.27.34 3,26062
07/05/09 | 21.32.26 0,62437
07/05/09 | 22.37.18 0,10813
07/05/09 | 23.42.10 0,01500
08/05/09 | 00.47.02 0,00000
08/05/09 | 01.51.54 0,00000
08/05/09 | 02.56.46 0,00000
08/05/09 | 04.01.37 0,00000
08/05/09 | 05.06.29 0,00000 ) . o
08/05/09 06.11.21 0,00000 'srtr:glc?rr(]jtiﬂ ;(rei;mo per manutenzione ordinaria e
08/05/09 | 07.16.13 0,00000 )
08/05/09 | 08.21.05 0,00000
08/05/09 | 09.25.57 0,00000
08/05/09 | 10.30.49 0,00000
08/05/09 | 11.35.41 0,00000
08/05/09 | 12.40.33 0,00000
08/05/09 | 13.45.25 0,00000
08/05/09 | 14.50.16 0,00000
08/05/09 | 15.55.08 4,10625
08/05/09 | 17.00.00 3,86812
08/05/09 | 18.04.52 3,80875
08/05/09 | 19.09.44 3,23250
08/05/09 | 20.14.36 3,73875
08/05/09 | 21.19.28 353375
08/05/09 | 22.24.20 3,13687
- 08/05/09 | 23.29.12 3,80375
09/05/09 | 00.34.03 3,87375
09/05/09 | 01.3855 3,91688
09/05/09 | 02.43.47 3,77875
09/05/09 | 03.48.39 3,72250
09/05/09 | 04.53.31 3,71625
| 09/05/09 | 05.58.23 3,63063
09/05/09 | 07.03.14 3,66250
09/05/09 | 08.08.06 3,61937
09/05/09 | 09.12.58 3,68687 T
09/05/09 | 10.17.50 3,86500
09/05/09 | 11.22.42 3,22312
09/05/09 | 12.27.34 3,64500
09/05/09 | 13.32.26 395438
09/05/09 | 14.37.18 3,14563




LINEA 1

DATA ORA | PORTATA CARBONI (Kg/h) NOTE
| 09/05/09 | 15.42.10 ~3,48438
09/05/09 | 16.47.01 3,45688
| 09/05/09 | 17.51.53 3,79875
09/05/09 | 18.56.45 3,28063
09/05/09 | 20.0137 3,94563
09/05/09 | 21.06.29 3,81813
09/05/09 | 2211.21 3,63750
09/05/09 | 23.16.13 3,38438
10/05/09 | 00.21.05 317313
10/05/09 | 01.25.57 3,24750
10/05/09 | 02.30.49 3,19187
10/05/09 | 03.35.40 3,07188
10/05/09 | 04.40.32 3,98812
10/05/09 | 05.45.24 3,89000
10/05/09 | 06.50.16 3,83563
10/05/09 | 07.55.08 3,81813
10/05/09 | 09.00.00 3,95938
10/05/09 | 10.04.52 3,09063
10/05/09 | 11.09.44 3,31562
10/05/09 | 12.14.36 3,69313
10/05/09 | 13.19.27 3,04875
10/05/09 | 14.24.19 3,20000
10/05/09 | 15.29.11 3,47187_
10/05/09 | 16.34.03 3,74563
10/05/09 | 17.38.55 4,00812
10/05/09 | 18.43.47 3,53187
10/05/09 | 19.48.39 3,99688
10/05/09 | 20.53.31 3,71500
10/05/09 | 21.58.23 3,66812
10/05/09 | 23.03.14 3,44062
11/05/09 | 00.08.06 3,46125
11/05/09 | 01.1258 3,37000
11/05/09 | 02.17.50 3,22500
11/05/09 | 03.22.42 3,18062
11/05/09 | 04.27.34 3,19062
11/05/09 | 05.32.26 3,15375
| 11/05/09 | 06.37.18 3,03437
11/05/09 | 07.42.10 3,99688
11/05/09 | 08.47.01 3,13625
11/05/09 | 09.51.53 3,24875
11/05/09 | 10.56.45 3,43937
11/05/09 | 12.01.37 3,72312
11/05/09 | 13.06.29 3,00688
11/05/09 | 141121 3,98125
11/05/09 | 15.16.13 3,12500
11/05/09 | 16.21.05 3,02000
11/05/09 | 17.25.57 3,24813
11/05/09 | 18.30.49 3,34188
11/05/09 | 19.35.40 3,97438
11/05/09 | 20.40.32 3,72312
11/05/09 | 21.45.24 3,45625
11/05/09 | 22.50.16 3,25625
11/05/09 | 235508 | 3,72625
12/05/09 | 01.00.00 3,26625
12/05/09 | 02.04.52 3,12875
12/05/09 | 03.09.44 3,12500
12/05/09 | 04.14.36 3,10750
12/05/09 | 05.19.27 3,16313
12/05/09 | 06.24.19 3,06750
12/05/09 | 07.29.11 3,03375
12/05/09 | 08.34.03 3,04750
12/05/09 | 09.38.55 3,19438
12/05/09 | 10.43.47 3,36000
12/05/09 | 11.4839 | 3,57188




LINEA 1

DATA ORA PORTATA CARBONI (Kg/h) NOTE
12/05/09 | 12.53.31 3,68625

12/05/09 | 13.58.23 3,77813

12/05/09 | 15.03.14 3,03938

12/05/09 | 16.08.06 3,08688

12/05/09 | 17.1258 3,20875

12/05/09 | 18.17.50 3,01750

12/05/09 | 19.22.42 3,76000

12/05/09 | 202734 | 357312

12/05/09 | 21.32.26 3,62625

12/05/09 | 22.37.18 3,46813

12/05/09 | 23.42.10 3,35063

13/05/09 | 00.47.01 3,30437

13/05/09 | 01.51.53 3,24437

13/05/09 | 02.56.45 3,13687

13/05/09 | 04.01.37 3,05000

13/05/09 | 05.06.29 3,06250

13/05/09 | 06.11.21 3,10875

13/05/09 | 07.16.13 3,07687

13/05/09 | 08.21.05 3,00625

13/05/09 | 09.25.57 3,22937

13/05/09 | 10.30.49 3,30875

13/05/09 | 11.35.40 3,35125

13/05/09 | 12.40.32 3,50375

13/05/09 | 13.45.24 371438 ]
13/05/09 | 14.50.16 3,79625

13/05/09 | 15.55.08 3,92438

13/05/09 | 17.00.00 3,22875
| 13/05/09 | 18.04.52 3,21688

13/05/09 | 19.09.44 3,06000

13/05/09 | 20.14.36 392313

13/05/09 | 21.19.27 3,51688

13/05/09 | 22.24.19 3,34750

13/05/09 | 23.29.11 3,35313

14/05/09 | 00.34.03 3,31000

14/05/09 | 01.38.55 3,22875

14/05/09 | 02.43.47 3,21563

14/05/09 | 03.48.39 3,08687

14/05/09 | 04.53.31 3,12562

14/05/09 | 05.58.23 3,00938

14/05/09 | 07.03.14 3,90188

14/05/09 | 08.08.06 3,95812

14/05/09 | 09.12.58 3,06437 ]
14/05/09 | 10.17.50 3,26500

14/05/09 | 11.22.42 3,50750

14/05/09 | 12.27.34 3,68187

14/05/09 | 13.32.26 3,82938

14/05/09 | 14.37.18 3,95375

14/05/09 | 15.42.10 3,01563

14/05/09 | 16.47.01 3,14125 -
14/05/09 | 175153 3,23938 T
_14/05/09 | 18.56.45 3,06250

14/05/09 | 20.01.37 3,04062

14/05/09 | 21.06.29 3,08313

14/05/09 | 22.11.21 3,95250

14/05/09 | 23.16.13 3,94375
15/05/09 | 00.21.05 3,97250 -
15/05/09 | 01.25.57 2,98375 B
15/05/09 | 02.30.49 2,98312

15/05/09 | 03.35.40 3,97750

15/05/09 | 04.40.32 3,94250

15/05/09 | 05.45.24 3,90375

15/05/09 | 06.50.16 3,93625

15/05/09 | 07.55.08 3,84375 B
[ 15/05/09 | 09.00.00 3,97187




LINEA 1

DATA ORA | PORTATA CARBONI (Kg/h) NOTE
15/05/09 | 10.04.52 3,18937
15/05/09 | 11.09.44 3,19812
15/05/09 | 12.14.36 3,19563
15/05/09 | 13.19.27 3,20250
15/05/09 | 14.24.19 3,07500
15/05/09 | 15.29.11 3,08188
15/05/09 | 16.34.03 3,14313
15/05/09 | 17.3855 3,63125
15/05/09 | 18.43.47 3,79000
15/05/09 | 19.48.39 3,73000
15/05/09 | 205331 3,68875
15/05/09 | 21.58.23 3,59125
15/05/09 | 23.03.14 3,41375
16/05/09 | 00.08.06 3,28125
16/05/09 | 011258 3,23125
16/05/09 | 02.17.50 312000
16/05/09 | 03.22.42 3,05125
16/05/09 | 04.27.34 3,03625
16/05/09 | 05.32.26 3,94813
16/05/09 | 06.37.18 3,09750
16/05/09 | 07.42.10 3,22187
16/05/09 | 08.47.01 3,25250
16/05/09 | 09.51.53 3,40062
16/05/09 | 10.56.45 3,58812

16/05/09 | 12.01.37 3,74875
16/05/09 | 13.06.29 3,89375
16/05/09 | 14.11.21 3,99563
16/05/09 | 15.16.13 3,15125

| 16/05/09 | 16.21.05 3,17000
16/05/09 | 17.25.57 3,42750
16/05/09 | 18.30.49 3,40250
16/05/09 | 19.35.40 3,16625
16/05/09 | 20.40.32 3,04500
16/05/09 | 21.45.24 3,71312
16/05/09 | 22.50.16 3,56875
16/05/09 | 23.55.08 353063
17/05/09 | 01.00.00 3,23875
17/05/09 | 02.04.52 3,08812
17/05/09 | 03.09.44 3,39380
17/05/09 | 04.14.36 3,03375
17/05/09 | 05.19.27 3,34380
17/05/09 | 06.24.19 3,82313
17/05/09 | 07.29.11 3,77625
17/05/09 | 08.34.03 3,80000
17/05/09 | 09.38.55 3,02875
17/05/09 | 10.43.47 316812
17/05/09 | 11.48.39 3,35687
17/05/09 | 125331 3,74813
17/05/09 | 1358.23 3,99688
17/05/09 | 15.03.14 3,11125
17/05/09 | 16.08.06 3,24625
17/05/09 | 17.12.58 3,41937
17/05/09 | 18.17.50 3,44187
17/05/09 | 19.22.42 3,17688
17/05/09 | 20.27.34 3,89313
17/05/09 | 21.32.26 3,63500
17/05/09 | 22.37.18 3,59562
17/05/09 | 23.42.10 3,54688
18/05/09 | 00.47.01 3,42000
18/05/09 | 015153 310812
18/05/09 | 02.56.45 3,17688
18/05/09 | 04.01.37 3,03250
18/05/09 | 05.06.29 3,83312
18/05/09 | 06.11.21 3,83187




LINEA 1
DATA ORA | PORTATA CARBONI (Kg/h) NOTE
18/05/09 | 07.16.13 3,74937
18/05/09 | 08.21.05 3,76125
18/05/09 | 09.25.57 3,83250
~18/05/09 | 10.30.49 3,08938
18/05/09 | 11.35.40 3,40937
18/05/09 | 12.40.32 361313
18/05/09 | 13.45.24 3,93000
18/05/09 | 14.50.16 3,90188
18/05/09 | 15.55.08 394313
18/05/09 | 17.00.00 3,23375
18/05/09 | 18.04.52 3,37438
18/05/09 | 19.09.44 399312
18/05/09 | 20.14.36 391313
18/05/09 | 21.19.27 3,67000
18/05/09 | 22.24.19 3,48438
18/05/09 | 23.29.11 3,36063
19/05/09 | 00.34.03 3,23625
19/05/09 | 01.38.55 3,17125
19/05/09 | 02.43.47 3,10000
19/05/09 | 03.48.39 3,02750
| 19/05/09 | 04.53.31 2,97500
19/05/09 | 05.58.23 3,05620
19/05/09 | 07.03.14 3,19370
19/05/09 | 08.08.06 3,92875
19/05/09 | 09.12.58 3,04000
19/05/09 | 10.17.50 3,16250
19/05/09 | 11.22.42 3,54437
19/05/09 | 12.27.34 3,60000
19/05/09 | 13.32.26 3,68250
19/05/09 | 14.37.18 3,84625
19/05/09 | 15.42.10 3,95750
19/05/09 | 16.47.01 3,14063
19/05/09 | 17.51.53 321125
19/05/09 | 18.56.45 3,00688
19/05/09 | 20.01.37 3,89687
19/05/09 | 21.06.29 379813
19/05/09 | 22.11.21 3,42875
19/05/09 | 23.16.13 323125
20/05/09 | 00.21.05 3,18062
20/05/09 | 01.25.57 3,27063
20/05/09 | 02.30.49 3,26312
20/05/09 | 03.35.40 3,29375
20/05/09 | 04.40.32 3,20625
20/05/09 | 05.45.24 3,12125
20/05/09 | 06.50.16 3,03750
20/05/09 | 07.55.08 3,02063
20/05/09 | 09.00.00 3,20187
20/05/09 | 10.04.52 3,29500
20/05/09 | 11.09.44 3,51437
20/05/09 | 12.14.36 3.66438
20/05/09 | 13.19.27 3,82375
20/05/09 | 14.24.20 3,99500
20/05/09 | 15.29.12 3,06813
20/05/09 | 16.34.04 3,14438
20/05/09 | 17.38.56 3,32375
20/05/09 | 18.43.48 3,85687
20/05/09 | 19.48.39 3,10875
| 20/05/09 | 20.53.31 381813
20/05/09 | 2158.23 3,67125
20/05/09 | 23.03.15 3,62438
21/05/09 | 00.08.07 357813
21/05/09 | 01.12.59 3,52000
| 21/05/09 | 02.17.51 3,33625 !
21/05/09 | 03.22.43 333125 i




LINEA 1
DATA ORA | PORTATA CARBONI (Kg/h) NOTE
21/05/09 | 04.27.35 3,27813
21/05/09 | 05.32.26 3,12937
21/05/09 | 06.37.18 3,21000
21/05/09 | 07.42.10 3,19000
21/05/09 | 08.47.02 3,24625
21/05/09 | 09.51.54 3,40750
21/05/09 | 10.56.46 3,59562
21/05/09 | 12.01.38 3,69750
21/05/09 | 13.06.30 3,89375
21/05/09 | 14.11.22 3,01750
| 21/05/09 | 15.16.14 3,09250
21/05/09 | 16.21.05 3,05250
21/05/09 | 17.2557 3.25250
21/05/09 | 18.30.49 3,03750
21/05/09 | 19.35.41 3,94625
21/05/09 | 20.40.33 3,72062
21/05/09 | 21.45.25 3,46875
21/05/09 | 22.50.17 3,41687
21/05/09 | 23.55.09 3,47062
22/05/09 | 01.00.01 353750
22/05/09 | 02.0452 351813
22/05/09 | 03.09.44 3,38875
22/05/09 | 04.14.36 3,26500
22/05/09 | 05.19.28 3,22375
22/05/09 | 06.24.20 3,22875
22/05/09 | 07.29.12 3,22000
22/05/09 | 08.34.04 3,13125
22/05/09 | 09.38.56 3,28000
22/05/09 | 10.43.48 3,46500
22/05/09 | 11.48.39 3,67688
22/05/09 | 12.53.31 3,76062
22/05/09 | 13.58.23 3,88375
22/05/09 | 15.03.15 3,03813
22/05/09 | 16.08.07 3,09375
22/05/09 | 17.12.59 3,44250
22/05/09 | 18.1751 3,46312
| 22/05/09 | 19.22.43 3,04312
22/05/09 | 20.27.35 3,07437
22/05/09 | 21.32.26 3,87063
22/05/09 | 22.37.18 3,64000
22/05/09 | 23.42.10 3,48000
23/05/09 | 00.47.02 3,40375
23/05/09 | 01.51.54 3,34375
23/05/09 | 02.56.46 3,38500
23/05/09 | 04.01.38 3,23875
23/05/09 | 05.06.30 3,30312
23/05/09 | 06.11.22 3,16313
23/05/09 | 07.16.14 3,19875
23/05/09 | 08.21.05 3,26688
23/05/09 | 09.25.57 3,33250
23/05/09 | 103049 | 3,46875
23/05/09 | 11.35.41 3,52562
23/05/09 | 12.40.33 3,62250
23/05/09 | 13.45.25 3,84063
23/05/09 | 14.50.17 3,99375
23/05/09 | 15.55.09 3,97125
23/05/09 | 17.00.01 3,12375
23/05/09 | 18.04.52 3,25437
23/05/09 | 19.09.44 3,03312
23/05/09 | 20.14.36 3,62125
23/05/09 | 21.19.28 3,08687
23/05/09 | 22.24.20 3,78875
23/05/09 | 23.29.12 3,77875
24/05/09 | 00.34.04 3,80438 B -



LINEA 1
DATA ORA PORTATA CARBONI (Kg/h) NOTE

24/05/09 | 01.38.56 3,83625
24/05/09 | 02.43.48 3,79000
24/05/09 | 03.48.39 3,80250
24/05/09 | 04.53.31 3,72938
24/05/09 | 05.58.23 3,71875
24/05/09 | 07.03.15 3,72875
24/05/09 | 08.08.07 3,76375
24/05/09 | 09.12.59 3.87125
24/05/09 | 10.17.51 3,93313
24/05/09 | 11.22.43 3.02625
24/05/09 | 12.27.35 3,17125
24/05/09 | 13.32.26 352875
24/05/09 | 14.37.18 3,81500
24/05/09 | 15.42.10 3,85000
24/05/09 | 16.47.02 3,00375
24/05/09 | 17.51.54 3.26500
24/05/09 | 18.56.46 3,27562
24/05/09 | 20.01.38 3,06750
24/05/09 | 21.06.30 3,54750
24/05/09 | 22.11.22 3.92250
24/05/09 | 23.16.14 3,80187
25/05/09 | 00.21.05 3,77875
25/05/09 | 01.25.57 3,81438
25/05/09 | 02.30.49 3,77688
25/05/09 | 03.35.41 3,78625
25/05/09 | 04.40.33 3.73187
25/05/09 | 05.45.25 3,73688
25/05/09 | 06.50.17 3,59625
25/05/09 ; 07.55.09 3,68313
25/05/09 | 09.00.01 3,76937
25/05/09 10.04.52 3,82687
25/05/09 | 11.09.44 3,91313
25/05/09 12.14.36 3.59875
25/05/09 13.19.28 3,81250
25/05/09 | 14.24.20 3,90625
25/05/09 | 15.29.12 3,94187
25/05/09 | 16.34.04 3,09000 ]
25/05/09 | 17.38.56 3,07000
25/05/09 | 18.43.48 3,04187 B
25/05/09 | 19.48.39 3,97250
25/05/09 | 20.53.31 3,46500
25/05/09 | 21.58.23 3,46688
25/05/09 | 23.03.15 3,43375
26/05/09 | 00.08.07 3,41313
26/05/09 | 01.12.59 3.37500
26/05/09 | 02.17.51 3,33125 |
26/05/09 | 03.22.43 3,31500
26/05/09 | 04.27.35 3,19937
26/05/09 | 05.32.26 3,18125 B
26/05/09 | 06.37.18 3,13937
26/05/09 | 07.42.10 0,29625
26/05/09 | 08.47.02 0,00000
26/05/09 | 09.51.54 0,00000
26/05/09 | 10.56.46 0,00000
26/05/09 12.01.38 0,00000
26/05/09 | 13.06.30 0.00875
26/05/09 | 14.11.22 0,00938 Impianto fermo per manutenzione ordinaria e
26/05/09 | 15.16.14 0,00000 straordinaria.
26/05/09 | 16.21.05 0,00000
26/05/09 | 17.25.57 0,00000

1 26/05/09 | 18.30.49 0,00000
26/05/09 | 19.35.41 0,00000

26/05/09 | 20.40.33 0,00000

| 26/05/09 | 214525 0,00000 -




—

LINEA 1
DATA ORA PORTATA CARBONI (Kg/h) NOTE
26/05/09 | 22.50.17 0,00000
26/05/09 | 23.55.09 0,00000
27/05/09 | 01.00.01 0,00000 i
| 27/05/09 | 02.04.52 0,00000
27/05/09 | 03.09.44 0,00000
27/05/09 | 04.14.36 0,00000 ]
| 27/05/09 | 05.19.28 0,00000
27/05/09 | 06.24.20 0,00000
27/05/09 | 07.29.12 0,00000
27/05/09 | 08.34.04 0,00000
27/05/09 | 09.38.56 0,00000
27/05/09 | 10.43.48 0,00000
27/05/09 | 11.48.39 0,00000
27/05/09 | 12.53.31 0,00000
27/05/09 | 13.08.33 0,00000
27/05/09 14.13.25 0,00000
27/05/09 15.18.17 0,00000
27/05/09 | 16.23.09 0,00000
| 27/05/09 | 17.28.01 0,00000
27/05/09 | 18.32.52 0,00000 Impianto fermo per manutenzione ordinaria e
27/05/09 19.37.44 0,00000 straordinaria.
27/05/09 | 20.42.36 0,00000
27/05/09 | 21.47.28 0,00000
27/05/09 22.52.20 0,00000
27/05/09 | 23.57.12 0,00000
28/05/09 | 01.02.04 0,00000
| 28/05/09 | 02.06.56 0,00000
28/05/09 | 03.11.48 0,00000
28/05/09 | 04.16.40 0,00000
28/05/09 | 05.21.31 0,00000
28/05/09 | 06.26.23 0,00000
28/05/09 | 07.31.15 0,00000
28/05/09 | 08.36.07 0,00000
28/05/09 | 09.40.59 0,00000
28/05/09 10.45.51 0,00000
28/05/09 | 11.50.43 0,00125
28/05/09 | 12.55.35 3,35313
28/05/09 | 14.00.27 0,67250
28/05/09 15.05.18 0,00000
28/05/09 | 16.10.10 0,33750
28/05/09 | 17.15.02 392937
28/05/09 | 18.19.54 3,20250
28/05/09 19.24.46 3,04437
28/05/09 | 20.29.38 3,05125
28/05/09 | 21.34.30 3,51688
28/05/09 | 22.39.22 3,40687
28/05/09 23.44.14 3,33188
29/05/09 | 00.49.05 3,26375
29/05/09 | 01.53.57 3,29500
29/05/09 | 02.58.49 3,17750
29/05/09 04.03.41 3,28375
29/05/09 | 05.08.33 3,31375
29/05/09 | 06.13.25 3.11812
| 29/05/09 | 07.18.17 3,10938
29/05/09 | 08.23.09 3,05687 ]
29/05/09 | 09.28.01 3,10125 ]
29/05/09 | 10.32.52 317313
| 29/05/09 | 11.37.44 326312
29/05/09 12.42.36 3,50125 )
29/05/09 | 13.47.28 3,67500 o
29/05/09 | 14.52.20 3,73438
29/05/09 | 15.57.12 3,82687
29/05/09 17.02.04 3,91937
~29/05/09 18.06.56 3,90062









































































